
TUBAZIONE IN PeAD TERMOSALDATO PER SCARICHI ACQUE

NERE

COLONNA DI SCARICO E VENTILAZIONE

TUBAZIONE IN PeAD TERMOSALDATO PER SCARICHI ACQUE

GRASSE

TUBAZIONE IN PeAD TERMOSALDATO PER SCARICHI

CONDENSA

LEGENDA

PENDENZA MINIMA 1%

COLONNA DI SCARICO

SUBORIZZONTALE INTERRATO

COLLETTORE DI SCARICO Ø110

Ø50

Ø110

Ø110

Ø110

SCHEMA FUNZIONALE TIPO COLONNE DI SCARICO

ESALATORE SOPRA LA COPERTURA

VENTILAZIONE PRIMARIA

P.T.

P.1°

P.COP.

Ø50

Ø110

Ø50

N.B.

L'ESATTO POSIZIONAMENTO IN CAMPO DI OGNI SINGOLO COMPONENTE

IMPIANTISTICO DOVRA' ESSERE PROPOSTO ALLA DIREZIONE LAVORI SULLA BASE

DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ARCHITETTONICO.

LAMINA DI PIOMBO sp = 0.35 mm

POLIURETANO sp = 12 mm

LE COLONNE DI SCARICO E/O VENTILAZIONE IN CONTROSOFFITTO DEVONO

POLIETILENE sp = 3mm

COSI' COSTITUITO:
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Tubazione scarico con isolamento acustico con

percorso entro il controsoffitto del piano primo
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Aspiratore centrifugo

da condotto con
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PORTATA - 52 mc/h
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ESSERE COIBENTATE CON ISOLAMENTO ACUSTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO

N.B. 

Tubazione scarico bagno piano secondo 

con isolamento acustico e percorso entro il

il controsoffitto del piano primo
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IMPIANTI TERMOMECCANICI
IMPIANTO SCARICO ACQUA

Novembre 2018

COMUNE DI PADOVA

IMPORTO COMPLESSIVO:   € 1.350.000,00 

CUP

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI
10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19

PROGETTO ESECUTIVO

LLPP EDP 2019/034

AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO 
DI COHOUSING A PADOVA

M03

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

Progettisti Rup Capo Settore

 Arch. Stefano Benvegnu' Ing. Massimo BenvenutiIng. Arch. Fabiana Gavasso
Arch. Fabiola Rigon
Arch. Agostini Fabio
Ing. Anna Jovine
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