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29 LAVANDERIA
28 UFFICIO

27 DISIMPEGNO

30 ANTIBAGNO33 SPOGLIATOIO

01 ACCOGLIENZA

34 INGRESSO 37 SPOGLIATOI

35 CUCINA

36 DEPOSITO

38 ANTIBAGNO

39 WC

02 ACCOGLIENZA 03 SALA COMUNE NIDO 14 RIPOSTIGLIO

11 SPECIALE/RIPOSO

12 ANTIBAGNO 13 WC

05 SPECIALE/RIPOSO

08 ANTIBAGNO 07 WC 06 RIPOSTIGLIO

04 SEZIONE

19 RIPOSTIGLIO

16 SPECIALE/RIPOSO

15 SEZIONE

17 ANTIBAGNO 18 WC

09 SALA COMUNE MATERNA

25 RIPOSTIGLIO

21 SPECIALE/RIPOSO

24 RIPOSTIGLIO

22 ANTIBAGNO

23 WC

20 SEZIONE

10 SEZIONE26 REFETTORIO
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1 2

20°C

20°C

20°C

Unita a sogliola
Pot. raffrescamento nom.: 3,5 kW
Pot. riscaldamento nom.: 4,5 kW
Pot. assorbita raff/risc nom.: 1,25 kW
Dimensioni: 960x690xh235 mm

Unita a parete alta
Pot. raffrescamento nom.: 2,5 kW
Pot. riscaldamento nom.: 3,4 kW
Pot. assorbita raff/risc nom.: 0,94 kW
Dimensioni: 811x272xh294 mm

Unita a parete alta
Pot. raffrescamento nom.: 2,5 kW
Pot. riscaldamento nom.: 3,4 kW
Pot. assorbita raff/risc nom.: 0,94 kW
Dimensioni: 811x272xh294 mm

LIQ Cu 6,4 ITP 13
GAS Cu 9,5 ITP 13

LIQ Cu 6,4 ITP 13
GAS Cu 9,5 ITP 13

Dal piano copertura vedi
lay out locale tecnico

LIQ Cu 6,35 ITP 13
GAS Cu 9,50 ITP 13
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SOLUZIONE  A

SOLUZIONE B

NICCHIE CASSETTE COLLETTORI RADIANTE

N° COLLETTORE N° ATTACCHI COLL. CASSETTA DIMENSIONI CASSETTA
AxBxP mm

DIMENSIONE TRACCIA
TUBAZIONI ALIMENTAZIONE

CxP' mm

C - 1 8 ARMADIETTO 70 cm 720x700x120 mm 150x80 mm

C - 2 10 ARMADIETTO 90 cm 720x900x120 mm 150x80 mm

C - 3 6 ARMADIETTO 70 cm 720x700x120 mm 150x80 mm

C - 4 6 ARMADIETTO 70 cm 720x700x120 mm 150x80 mm

C - 5 3 ARMADIETTO 50 cm 720x500x120 mm 150x80 mm

C - 6 5 ARMADIETTO 50 cm 720x500x120 mm 150x80 mm

C - 7 6 ARMADIETTO 70 cm 720x700x120 mm 150x80 mm

C - 8 3 ARMADIETTO 50 cm 720x500x120 mm 150x80 mm

C - 9 9 ARMADIETTO 70 cm 720x700x120 mm 150x80 mm

C - 10 8 ARMADIETTO 70 cm 720x700x120 mm 150x80 mm

C - 11 7 ARMADIETTO 70 cm 720x700x120 mm 150x80 mm

C - 12 6 ARMADIETTO 70 cm 720x700x120 mm 150x80 mm

N.B.

LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE

PIANTA PIANO TERRA - RETE IDRONICA PANNELLI RADIANTI - SCALA 1:50

Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

RIM

RIR
Tubazione di mandata e ritorno acqua calda

Collare tagliafuoco termoespandibile per tubi combustibili
per la protezione degli attraversamenti di strutture REI

Colonna montante generica

Stacco verso il basso alimentazione collettori per pannelli radianti

Collettore per radiatori e/o pannelli radianti con cassetta a
muro in acciaio zincato verniciato ispezzionabile

20°C Comando a filo unità ad espansione diretta

LEGENDA CODIFICA TUBAZIONI IDROTERMOSANITARIE

1= Identificazione impianto (TERmico pannelli radianti; GAS refrigerante; LIQuido refrigerante)
2= Materiale tubazione:
     Pex: POLIETILENE RETICOLATO                                          MS: MULTISTRATO,
     Pead: POLIETILENE ALTA DENSITÀ                                      MSPS: MULTISTRATO PRESSFITTING,
     INPS: ACCIAIO INOX MANNESMANN PRESSFITTING,
3= Indicazione diametro tubazione:
     INOX - INPS - MSPS: ØexS espresso in mm,                                       Pex - Pead - PE5: Øe espresso in mm,
     MS: Øe/Øi espresso in mm
4= Tipo di isolamento e/o finitura tubazione:
     ITE:  Isolamento termico con elastomero
     ITEF:  isolamento termico con elastomero e finitura in PVC
     ITEL: Isolamento Termico per centrali termiche composto da 19 mm di Elastomero più 30 mm di Lana minerale e finitura in lamierino di alluminio
5= Spessore isolamento espresso in mm
6= Portata convogliata:
     Unità di misura per i liquidi espressa in l/h

321
64 5

Tubazione gas per impianti ad espansione diretta in rame a
norma EN 12735 isolata a servizio del piano terra e interrato

Tubazione liquido per impianti ad espansione diretta in rame a
norma EN 12735 isolata a servizio del piano terra e interrato

UNITA ESTERNA

L =    6,35 mm

UNITÀ INTERNA

CUCINA

2

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO ESPANSIONE
DIRETTA UFFICIO - PIANO TERRA

Comando a
parete

Ufficio

L - 6,4 mm 

G - 9,5 mm

Piano terra parete esterna

1

Piano terra parete esterna

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO
ESPANSIONE DIRETTA LOCALE

CUCINA - PIANO TERRA

Comando a
parete

UNITA ESTERNA

Unita a parete alta
Pot. raffrescamento nom.: 2,5 kW
Pot. riscaldamento nom.: 3,4 kW
Pot. assorbita raff/risc nom.: 0,94 kW
Dimensioni: 811x272xh294 mm

Unita interna a sogliola
Pot. raffrescamento nom.: 3,5 kW
Pot. riscaldamento nom.: 4,5 kW
Pot. assorbita raff/risc nom.: 1,25 kW
Dimensioni: 960x690xh235 mm

G =   9,50 mm

Sonda ambiente per pannelli radianti/ariaSA

Unità ad espansione diretta modello a parete alta

Unità ad espansione diretta modello a sogliolaUnità esterna ad espansione diretta completa di staffe per fissaggio
a parete e piedini antivibranti

A termini di legge il presente elaborato non è riproducibile senza il consenso scritto del Progettista in epigrafe.
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