
LEGENDA

LINEE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALI IN RAME A CONTROSOFFITTO

GIUNTO A Y

COLLETTORE DISTRIBUZIONE

UNITÀ INTERNA A SOFFITTO CASSETTA 4 VIE

LINEE DI DISTRIBUZIONE SECONDARIE IN RAME A CONTROSOFFITTO

UNITÀ ESTERNA VRF

NOTE

1
Prevedere ripristino e sigillatura a norma di legge per eventuali
attraversamenti delle tubazioni di compartimentazioni REI

2

SCALDASALVIETTE

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO

La esatta posizione delle unità interne di climatizzazione dovrà essere
definita in fase costruttiva e in coordinamento con gli altri impianti.

TAGLIA UNITA' INTERNA (rif. tavola altimetrico)P15 P25....
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CAMPO DA GIOCO
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FOSSO

LOCALE IMPIANTI
TECNOLOGICI

LOCALE
QUADRI ELETTRICI
ED INVERTER PER

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

MAGAZZINO CON
SUP.  < 25 mq

PERCORSO ALL'ESTERNOPERCORSO ALL'ESTERNO

SPOGLIATOI
ATLETI

LOCALE
MASSAGGI

LOCALE
MASSAGGI

SPOGLIATOI
ATLETI

INFERMERIA SPOGLIATOIO
ARBITRO

SPOGLIATOIO
ARBITRO

LOCALE
A DISPOSIZIONE

CORRIDOIO CORRIDOIO

MAGAZZINO CON
SUP.  < 25 mq

MAGAZZINO CON
SUP.  < 25 mq

BAGNI
ATLETI

Recuperatore aria
Q=500 mc/h

 Ø 6.35 / 12.7

COLLETTORE A
SOFFITTO

 Ø 6.35 / 12.7

 Ø 6.35 / 12.7  Ø 6.35 / 12.7

 Ø 6.35 / 12.7 Ø 6.35 / 12.7
 Ø 6.35 / 12.7

 Ø 6.35 / 12.7

 Ø 6.35 / 12.7 Ø 6.35 / 12.7
P15 P25

P20

P15

P15

P15

P20

P25 P15

AL PIANO
COPERTURA

P15P15

COLLETTORE A
SOFFITTO

BAGNI
ATLETI

 Ø 9.52 / 15.88 Ø 9.52 / 15.88

 Ø
 9.

52
 / 2

2.2

P15

Recuperatore aria
Q=500 mc/h

RADIATORE ELETTRICO
P=750 W

RADIATORE ELETTRICO
P=750 W

nr 6 POSTI RISERVATI
PUBBLICO DISABILE

140 POSTI140 POSTI101 POSTI140 POSTI140 POSTI140 POSTI

14 POSTI

CAMPO DA GIOCO

proiezione copertura

rampa per accesso
tribune pend. max 5%

rampa per accesso
tribune pend. max 5%

CAMPO DA GIOCOPIANTA PIANO PRIMO ( zona gradinate spettatori )

COPERTURA

UNITA' ESTERNA VRF a R410A
costr. MITSUBISHI
mod. PUHY-P250YNW-A1 (o similare)
Potenza Risc. 26,7 kW (a T esterna = -5°C)
Dim. 920x740x1860 (LxPxH) - Peso ≈ 250 kg
Pel = 7,5 kW 3-380V

COPERTURA

UNITA' DI RECUPERO DI CALORE
Costr. CLIMAVENETA mod. HRD410 (o similare)
Portata nominale = 3800 mc/h - Prevalenza utile 150 Pa
Ventilatori mandata e ripresa centrifughi a pale rovesce
Sezione di recupero con recuperatore a flussi incrociati con by-pass
Batteria di riscaldamento Pot. risc. 27,5 kW
Dim. 2660x1840x590 (LxPxH) - Peso ≈ 450 kg
Pel = 2,0 kW 3-380V

AL PIANO
TERRA

 Ø 9.52 / 22.2

n.3 UNITA' ESTERNE PDC
costr. MITSUBISHI mod. PUHZ-SHW230YKA (o similare)
Potenza Risc. 25 kW (cadauna)
Dim. 1050x330x1338 (LxPxH)  Peso ≈ 160 kg (cadauna)
Pel = 15,0 kW 3-380V (cadauna)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CAMPO DA GIOCOCAMPO DA GIOCO

TETTOIA GRADINATE CON
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

( 70 Kw di picco)

+8.30

+4.30

+0.50

+7.60

+6.72

SEZIONE TRASVERSALE

TETTOIA GRADINATE CON
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

( 70 Kw di picco)

Copertura

Unità interna a cassetta
(tipico)

Spazio a controsoffitto
per passaggio tubazioni

30
 cm

scala 1:100

10 4 m20.4

Impianto di climatizzazione - Piano Terra
scala 1:100
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DIPARTIMENTO
PER LO SPORT

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE

DELLA CITTADELLA DELLO SPORT "VALSUGANA":

CAMPO RUGBY IN ERBA NATURALE CON TRIBUNA

E SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN

ERBA ARTIFICIALE

CUP: J55E22000170006
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SPECIALISTICHE

DICEMBRE 202222

NUM. ELAB.

22076-03_4_PD-IM4.02-02 TAV

Impianto di climatizzazione - Piano Copertura
scala 1:100

N

scala 1:100

10 4 m20.4

scala 1:100

10 4 m20.4

Campo fotovoltaico - Piano Copertura
scala 1:100

Sezione trasversale
scala 1:100

Impianto di climatizzazione - planimetrie

N

N
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