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CAMPO DA GIOCO

INGRESSO ATLETI
E PERSONALE

proiezione copertura
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servizi per
il pubblico

rampa per accesso
tribune pend. max 5%
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FOSSO

LOCALE IMPIANTI
TECNOLOGICI

LOCALE
QUADRI ELETTRICI
ED INVERTER PER

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

MAGAZZINO CON
SUP.  < 25 mq

PERCORSO ALL'ESTERNOPERCORSO ALL'ESTERNO

SPOGLIATOI
ATLETI

LOCALE
MASSAGGILOCALE

MASSAGGI
SPOGLIATOI

ATLETI

INFERMERIA SPOGLIATOIO
ARBITRO

SPOGLIATOIO
ARBITRO

LOCALE
A DISPOSIZIONE

CORRIDOIO CORRIDOIO

MAGAZZINO CON
SUP.  < 25 mq

MAGAZZINO CON
SUP.  < 25 mq

BAGNI
ATLETI

BAGNI
ATLETI

LC3

M=200 mc/h

M=200 mc/h M=300 mc/h

R=150 mc/h

M=400 mc/h

R=150 mc/h
50 mc/h50 mc/h

50 mc/h

R=250 mc/h

M=400 mc/h

R=400 mc/h

R=250 mc/h

R=150 mc/h
R=200 mc/h

LC3

LC3

LC2

LC4

M=400 mc/h
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LC4

LC4

LC2

LC3

LC3

LC4

LC1LC1LC1

LC2

MANDATA700x200 MANDATA450x200

MANDATA450x200

RIPRESA700x200

RIPRESA500x200 RIPRESA350x200

LC3

M=200 mc/h

M=200 mc/hM=300 mc/h

R=150 mc/h

M=400 mc/h
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R=150 mc/h

R=200 mc/h
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M=400 mc/h

LC4
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LC3
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LC4

LC1 LC1 LC1

LC2

MANDATA

450x200

700x200

RIPRESA

MANDATA 450x200

MANDATA

700x200

RIPRESA 500x200RIPRESA 350x200

 Ø
 1"

1/2

 Ø 1"1/2

GT1

GT1

GT1

GT1

GT1

GT1

GT1

GT1

GT1

GT1

GT1

GT1

GT1

GT1
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LC3

M=300 mc/h
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LC2
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LC2

R=50 mc/h

LC1

R=200 mc/h

LC3

LC4

GT1

GT1

GT1

GT1

GT1

 Ø
 1"

1/2RISALITA PER ALIMENTAZIONE
UTA IN COPERTURA

LINEA ALIMENTAZIONE UNITA'
TRATTAMENTO ARIA

RECUPERATORE ARIA Q=500 mc/h
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RECUPERATORE ARIA Q=500 mc/h
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nr 6 POSTI RISERVATI
PUBBLICO DISABILE

140 POSTI140 POSTI101 POSTI140 POSTI140 POSTI140 POSTI

14 POSTI

CAMPO DA GIOCO

proiezione copertura

rampa per accesso
tribune pend. max 5%

rampa per accesso
tribune pend. max 5%

CAMPO DA GIOCOPIANTA PIANO PRIMO ( zona gradinate spettatori )

COPERTURA

UNITA' ESTERNA VRF a R410A
costr. MITSUBISHI
mod. PUHY-P250YNW-A1 (o similare)
Potenza Risc. 26,7 kW (a T esterna = -5°C)
Dim. 920x740x1860 (LxPxH) - Peso ≈ 250 kg
Pel = 7,5 kW 3-380V

COPERTURA

UNITA' DI RECUPERO DI CALORE
Costr. CLIMAVENETA mod. HRD410 (o similare)
Portata nominale = 3800 mc/h - Prevalenza utile 150 Pa
Ventilatori mandata e ripresa centrifughi a pale rovesce
Sezione di recupero con recuperatore a flussi incrociati con by-pass
Batteria di riscaldamento Pot. risc. 27,5 kW
Dim. 2660x1840x590 (LxPxH) - Peso ≈ 450 kg
Pel = 2,0 kW 3-380V

AL PIANO
TERRA

 Ø 9.52 / 22.2

n.3 UNITA' ESTERNE PDC
costr. MITSUBISHI mod. PUHZ-SHW230YKA (o similare)
Potenza Risc. 25 kW (cadauna)
Dim. 1050x330x1338 (LxPxH)  Peso ≈ 160 kg (cadauna)
Pel = 15,0 kW 3-380V (cadauna)

700x400

700x400

RIPRESA

MANDATA ESPULSIONE ARIA

RIPRESA ARIA

DISCESA LIQUIDO
REFRIGERANTE PDC

RISALITA PER ALIMENTAZIONE
SCAMBIATORE IN COPERTURA

 Ø 1"1/2

AL PIANO
TERRAESPULSIONE ARIA

RIPRESA ARIA

ESPULSIONE ARIA

RIPRESA ARIA

+8.30

+4.30

+0.50

+7.60

+6.72

SEZIONE TRASVERSALE

TETTOIA GRADINATE CON
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

( 70 Kw di picco)

Copertura

UNITA' DI RECUPERO CALORE

Spazio a controsoffitto
per passaggio tubazioni

30
 cm

CANALE DI MANDACANALE DI RIPRESA

CARATTERISTICHE DIFFUSORI E GRIGLIE
PORTATA

[m³/h]
POS. MODELLO DIMENSIONITIPOLOGIA FLESSIBILE

Ø
MARCA

LC1 DN125
TECNOVENTIL

(o similare)
DT

+ PS7 o PSI7
Diffusori circolari a disco regolabile piatto M e R
con plenum standard (isolato solo per mandata) n. 1 - Ø 125 mm

LC2 DN160DT
+ PS7 o PSI7

Diffusori circolari a disco regolabile piatto M e R
con plenum standard (isolato solo per mandata) n. 1 - Ø 160 mm

LC3

DT
+ PS7 o PSI7 DN200

Diffusori circolari a disco regolabile piatto M e R
con plenum standard (isolato solo per mandata) n. 1 - Ø 200 mm

50 - 100 mc/h

100 - 150 mc/h

150-275 mc/h

LC4

DT
+ PS7 o PSI7 DN250

Diffusori circolari a disco regolabile piatto M e R
con plenum standard (isolato solo per mandata) n. 1 - Ø 250 mm275-400 mc/h

LEGENDA

TECNOVENTIL
(o similare)

TECNOVENTIL
(o similare)

TECNOVENTIL
(o similare)

GT1 TTA Griglia di transito per portaTECNOVENTIL
(o similare)

38

127
210

LINEA ALIMENTAZIONE  UNITA'
TRATTAMENTO ARIA

n.3 UNITA' INTERNE PDC
costr. MITSUBISHI
mod. HYDROBOX EHSC-VM2D (o similare)
Pel = 0,5 kW 1-220V (cadauna)

GRUPPO DI POMPAGGIO
Circuiti riscaldamento UTA
e circuito bollitori ACS

SEPARATORE IDRAULICO

GRUPPO DI FILTRAZIONE
ADDOLCIMENTO E TRATTAMENTO
acqua fredda sanitaria

N. 2  BOLLITORI ACS
Capacità 1000 lt. cadauno

Linee gas refrigerante Ø12,7 - Ø25,4

Collegamenti e percorsi
impianto all'interno della
centrale tecnica:
rif. TAV- Schema
centrale tecnologica

scala 1:100

10 4 m20.4

Impianto di climatizzazione - Piano Terra
scala 1:100

RESPONSABILE INTEGRAZIONI IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimo Benvenuti

Finanziato

dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE

DI PADOVA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo

Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale - Cluster 1 e 2

DIPARTIMENTO
PER LO SPORT

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE

DELLA CITTADELLA DELLO SPORT "VALSUGANA":

CAMPO RUGBY IN ERBA NATURALE CON TRIBUNA

E SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN

ERBA ARTIFICIALE

CUP: J55E22000170006

IL CAPO SETTORE LL. PP.

Ing. Matteo Banfi

DESCRIZIONE ELABORATO

CODICE OPERA

LLPP EDP 2022/068  CUP: H95B22000060006

DATA

Sinergo Spa
via Ca´Bembo, 152
30030, Maerne di Martellago - Venezia - Italia
T+39 041.3642511 - F+39 041.640481
www.sinergospa.com - info@sinergospa.com

Progettista opere architettoniche
arch. Giuseppe Righetto
Progettista opere strutturali
ing. Marco Brugnerotto

Progettista impianti e progettista antincendio
ing. Filippo Bittante

progettisti incaricati

CODICE DOCUMENTO

Gruppo di lavoro
arch. Giulio Gasparoni
arch. Daniela Rossato
arch. Marika Scaduto
arch. Nicola Tosello

per. ind.  Beppino Bortot
dott. urb. Alessandro Calzavara
per. ind.  Roberto Ervas
arch.      Alberto Minato
geol.       Giuseppe Negri

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche e prog. architettonico
arch. Alberto Muffato

Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto
ing. Stefano Muffato
Responsabile relazione geologica
geol. Daniele Lucchiari

Arch. Alberto Muffato

SPECIALISTICHE

DICEMBRE 202222

NUM. ELAB.
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Impianto di climatizzazione - Piano Copertura
scala 1:100

scala 1:100

50 20 m102

N

Sezione trasversale
scala 1:100

Impianto VMC - planimetrie

LOCALE IMPIANTI
scala 1:50

scala 1:50

2.50 10 m51

50

N

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CANALE DI MANDATA ARIA PRIMARIA

AutoCAD SHX Text
CANALE DI RIPRESA ARIA PRIMARIA

AutoCAD SHX Text
LINEA MANDATA PER ALIMENTAZIONE SCAMBIATORE DI CALORE

AutoCAD SHX Text
LINEA RITORNO PER ALIMENTAZIONE SCAMBIATORE DI CALORE
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