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DISTRIBUZIONE ANTINCENDIO
RACCORDO CON ESISTENTE OVEST QUOTA +0,00

SCALA 1:200

DISTRIBUZIONE ANTINCENDIO
PIANTA OVEST QUOTA +0,00

SCALA 1:100

Tubazioni a vista o in controsoffitto in acciaio zincato

Tubazione interrata in polietilene PN16 

Valvola di intercettazione rete antincendio completa di:
-indicatore di posizione
-microinterruttore con segnalazione stato

LEGENDA

Le tubazioni e gli idranti indicati con il presente colore
NON saranno realizzati nel primo stralcio
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