PLANIMETRIA GENERALE RETI ACQUE BIANCHE

n

Tubazioni (mm)

DN 200

DN 300

DN 400

DN 500

DN 800

Scatolare 2000x1250

Sviluppo (m)

Volume (mc/m)

0,031
0,071
0,126
0,196
0,502

2,500

Volume invasabile (mc)
19,78
81,04
140,30
80,27
18,09

1.348,75

TOTALE VOLUME INVASABILE

TOTALE VOLUME RICHIESTO DA VCI

1.688,22

1.639,40
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PLANIMETRIA GENERALE RETI ACQUE NERE

LEGENDA

Simbolo grafico Descrizione simbolo

Simbolo grafico Descrizione simbolo

CLS SCATOLAREE 200 X 125 cm

D Pozzetto diispezione cls 120x120 cm

Pozzetto diispezione gettato in opera

I
[ CLS DN800
—

Consegna alla rete
esistente su Riviera
Paleocapa

ITPP Impianto di tfrattamento prima
CLS DN500 . pioggia
Impianto di frattamento parcheggio
PVC DN400 interrato
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—— PVC DN200 a Individuazione Nodo
—— TUBO DRENO DN200 - . Ambito Intervento
—_— Direzione flusso
E_ Caditoia cls 50x50 cm con tubo PVC
DN160
D Pozzetto diispezione cls 60x60 cm
D Pozzetto diispezione cls 80x80 cm
LEGENDA
Simbolo grafico Descrizione simbolo
I PVC DN200
O Pozzetto ispezione 80 x 80 cm
g Impianto di sollevamento
e Direzione Flusso
a Individuazione Nodo
- O . Ambito Intervento
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