
CODIFICA EDIFICI

aggiorn.:

data:

nome file:

scala:

cod.edif.:

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giuseppe Olivi

tav.:

UNIVERSITÁ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Nuovo campus delle Scienze Economiche,
Politiche e Sociali nella ex Caserma Piave a

Padova

Via Venezia 59/15 sc.C, 35131 Padova (PD)

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
ARCHITETTURA
STRUTTURE
IMPIANTI
ACUSTICA
PREVENZIONE INCENDI
SICUREZZA

ARCHITETTURA
Co-progettazione

GEOLOGIA

Via Vigevano 8, 20144 Milano (MI)

Dott. geol.  Davide Dal Degan
Via Primo Maggio 22, 37042 Caldiero (VR)

Consulente architettura: Arch. David Alan Chipperfield

PADOVA   -   Piazza Antenore n. 6  -  Palazzo Santo Stefano
tel.  049/8273274

AREA EDILIZIA E SICUREZZA
Ufficio Sviluppo Edilizio

VIETATA LA RIPRODUZIONE E L'UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE NON AUTORIZZATE (AI SENSI DELLA L. 22.04.1941 N. 633)

Rev. ControllatoData Note Redatto Approvato

aggiorn.:

data:

nome file:

scala:

cod.edif.:

tav.:

PR_12_011.dwg

ü

DOMANDA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DI P.U.A

Planimetria reti elettriche

12-2020 1:500

Stato di Progetto dell'AreaPR_12_011

PLANIMETRIA RETE CABLAGGIO STRUTTURATO

Quadro elettrico

Simbolo grafico Descrizione simbolo

LEGENDA SIMBOLI

Conduttura di media tensione 10 kV (futuro 20 kV) - posa interrata

Conduttura di bassa tensione 230/400 V - posa interrata

Codifica locali tecnici impianti elettrici:

z: zona di pertinenza del gruppo di locali tecnici
y: piano di ubicazione
x: codice identificativo dell'edificio
E: gruppo di locali di contenimento apparecchiature (quadri elettrici, armadi dati, ecc.)

Ex.yy.z

Gruppo di locali tecnici posizionati al livello -1Ex.yy.z

Conduttura a servizio dell'Ente fornitore dei servizi di telecomunicazione

Gruppo di locali tecnici posizionati al livello 0 e al livello 1 (se presente)Ex.yy.z

Gruppo di locali tecnici posizionati al livello -2Ex.yy.z

Conduttura per posa fibra ottica per impianto di cablaggio strutturato

00 R.C.Luglio 2020 Prima Emissione D.B. R.C.

PLANIMETRIA RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

LAYOUT LOCALI CABINA N. 1
LIVELLO P0 - SCALA 1:200

LAYOUT LOCALI CABINA N. 2
LIVELLO P-2 - SCALA 1:200

LAYOUT CABINA N. 2 - LOCALE TECNICO
LIVELLO P0 - SCALA 1:200

LAYOUT LOCALI CABINA N. 2
LIVELLO P-1 - SCALA 1:200

NOTA: PER UNA VISIONE D'INSIEME, NELLA  TAVOLA DEL LIVELLO P0 SONO RAPPRESENTATI
ANCHE I LOCALI TECNICI POSTI AI LIVELLI INFERIORI (P-2, P-1) E SUPERIORI (P1)

01 M.T.Dicembre 2020 Aggiornamento G.T. M.T.
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CABINA N. 1
(vedi particolare)
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